Fizyko-Techniczny Instytut Badawczy

Ostrava-Radvanice

() Uzupetnienie nr 8 do
. CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE
(2) b Urzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
Dyrektywa 94/9/WE

(Rozporzgdzenie MG z dnia 22.12.2005 r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203)

(3) Numer Certyfikatu badania typu WE:

FTZU 05 ATEX 0067

(4) Urzadzenie lub system obhronny: Rozdzielacz iskrobezpieczny typu
7 3IREH2D1..., 3IREH2D2..., 3IREH2D1...5027, 3IREH2D2...S027

(5) Producent: PONAR WADOWICE S.A.
(6)Adres: ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice, Poland

(7) To uzupetnienie do certyfikatu jest wazne dlé: - wprowadza nowy typ 3IREH2...WNS..., 4IREH2...WNB...
- przedtuzenie waznosci
(8) Modyfikacja certyfikowanego urzadzenia (systemu"OChronnego) oraz jakiegokolwiek zatwierdzonego

jego wykonania jest okreslona w dokumentacji, ktéra Jest wymieniona w Zatgczniku niniejszego
certyfikatu.

(9) To uzupetnienie do certyfikatu badania typu WE dotyczy tylko oceny projektu i konstrukcji urzadzenia
(systemy ochronnego) zgodnie z Zalgcznikiem Il Punkt 6 Dyrektywy 94/9/WE. Dyrektywa zawiera
dalsze wymagania, ktére producent powinien spetni¢ przed umieszczeniem produktu na rynku lub
wprowadzeniem do uzytkowania. :

(10)Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zm|en|onych CZQSCI zostaty spelnione
przez zgodnosé z nastepujgcymi normami:

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 50303: 2000

(11) Oznaczenie urzadzenia lub systemu ochronnego powinno zawierac:
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To uzupeinienie zostalo wydane zgodnie z ogolnyml wéru”‘.?amu Fizyko-Technicznego Instytutu Badawczego.
To uzupeltnienie moze by¢é tylko powielane w calosci i bez zadnych zmian, razem z Zatgcznikiem.

.
N

Dipl. Ing. Lukas Martinak
Kierownik Jednostki Certyfikujgcej

Fyzikalné Technicky Zkusebni Ustav, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava Radvanice,
Czech Republic, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fizyko-Techniczny Instytut Badawczy

Ostrava-Radvanice

Zatacznik

(14) Uzupetnienie nr 8 do )
Certyfikatu badania typu WE Nr FTZU 05 ATEX 0067

(15) Opis urzadzenia lub systemu ochronnego:

Przedmiotem uzupeinienia jest wprowadzenie nowego typu rozdzielacza 3IREH2... WNS.. .,
4IREH2...WNB6... . Dla tego typu wprowadzono zmiany konstrukcyjne, ktore zostaty pordwnane z
dotychczasowymi typami. Zmiany te nie majg wplywu na budowe iskrobezpieczng urzadzenia.
Uzupetnienie certyfikatu obejmuje takze istniejgce typy 3IREH2D1 ..., 3IREH2D2 ... 3IREH2D1
... 5027, 3IREH2D2...S027.

Wymienione typy urzadzenia sg w zgodnosci z normami podanymi w paragrafie (10),

Wazno$¢ certyfikatu jest przediuzona na nastgpne pieé lat. Uzupeiniona dokumentacja jest
wymieniona w paragrafie (19) niniejszego rozszerzenia.

Parametry techniczne: bez zmian

(16) Sprawozdanie z badan nr: 05/0067-8

(17) Szczegdlne warunki stosowania:  brak

(18) Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dyrektywy 94/9/WE zawarte sg w
normach wymienionych w punkcie (10) niniejszego uzupetnienia wedtug ktérych zweryfikowano

urzadzenie.

(19) Wykaz dokumentéw:

Rysunek Nr: Data: llos¢ stron:
WK 499 415 07.2015 14
30499415 07.2015 5
30961611 07.2015 4
10222870 25.08.2015 1
10222768 25.08.2015 1
20222792 25.08.2015 1
10223 327 25.08.2015 1
10223 328 25.08.2015 1
20223329 25.08.2015 1
30223330 26.08.2015 1
40362 958 26.08.2015 1
4 0362 968 26.08.2015 1
40218 571 11.02.2013 1
40217 986 15.11.2010 1
40216 712 06.2014 1
40361815 06.2014 1

Data wydania: 08.03.2016
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To uzupelnienie zostato wydane zgodnie z ogéInymi warunkami Fizyke-Technicznego Instytutu Badawczego.
To uzupetnienie moze by¢ tylko powielane w calo$ci i bez zadnych zmian, razem z Zatacznikiem.

Fyzikalné Technicky Zkusebni Ustav, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava Radvanice,
Czech Republic, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fzu@ftzu.cz



